
Vattentemp
Montage av givare vid pool

Mäta vattentemperatur i pool
För att mäta temperaturen i en pool monteras givaren
i pumphuset. För att mäta en korrekt vattentemperatur 
mäter vi direkt på ett av rören på utgående vatten.

Vid montage av anliggningsgivare tar man först bort 
eventuell isolering runt röret och rengör ytan, därefter monteras 
anliggningsgivaren med ett spännband runt röret, lägg därefter tillbaka 
isoleringen över givaren. 

Anslut därefter givarkabel från anliggningsgivare till Microbus LEDdisplay.
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